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87-321 Bartniczka

OCENA

jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu
publicznego w Radoszkach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), W zwiazku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust.1 ustawy z
dnia 7 czerwea 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $cie-
kéw (Dz. U. 22018 1. poz. 1152 z pézn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
7 dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpa-
trzeniu danych zawartych w protokotach poboru probek wody oraz na podstawie sprawozdan
7 badan laboratoryjnych, numery jak nizej

L | Nr probki Data poboru | Miejsce poboru probki Nr sprawozdania

p probki

1. | 30/N/HK/19 | 02.04.2019r. | Gutowo 3, gm. Bartniczka — $wie- | Nr 171/N/HK/2019
tlica wiejska, kran w wc

5 | 31/N/HK/19 | 02.04.2019t. | Radoszki 64A, gm. Bartniczka — Nr 172/N/HK/2019
Szkota Podstawowa, kran w wc na
parterze

3| 3/N/HK/19 | 02.04.2019r. | Radoszki, gm. Bartniczka — stacja | Nr 173/N/HK/2019
uzdatniania wody, woda uzdatniona

5. | W-0649-19 | 11.03.2019r. Radoszki, gm. Bartniczka — stacja Nr 3/2019,W-649-19
uzdatniania wody, woda uzdatniona

dokonujac oceny pobranych probek wody

stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Radoszkach,
gm. Bartniczka zarzadzanego przez Gmine Bartniczka.




Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody w wodociggu pu-
blicznym w Radoszkach, przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brodnicy dnia 02.04.2019 r. pobrali probki wody z punktéw zgodnosci poboru probek wody,
tj. w $wietlicy wiejskiej w Gutowie 3, gm. Bartniczka, w Szkole Podstawowej w Radoszkach
64A, gm. Bartniczka oraz w stacji uzdatniania wody w Radoszkach probke wody uzdatnionej.

Badania probek wody wykonane zostaly przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. probkach wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrow grupy A. W za-
kresie mikrobiologicznym oznaczono ogolng liczbg mikroorganizmow w temp. 298¢ po 72
godz. w 1 ml probki wody, w 100 ml wody oznaczono liczbe - bakterii grupy coli, bakterii
Escherichia coli i Enterokokéw katowych. Natomiast w zakresie fizykochemicznym ozna-
czono: metnosé, barwe, zapach, smak, stgzenie jonow wodorowych (pH), przewodnos¢.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem badan wykonywanych w ramach kontroli we-
wnetrznej jakosci wody w I kwartale 2019 1. pobrano prébke wody uzdatnionej w stacji uzdat-
niania wody w Radoszkach do badan w zakresie parametréw grupy A z dodatkowym oznacze-
niem zawartoéci w wodzie zwiazkéw zelaza, manganu, azotanow, azotyndw, jonu amonowego
oraz paciorkowcow katowych.

Badania wykazaty, ze probki wody pobrane w ramach nadzoru i kontroli wewnetrznej
w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadaly wymaganiom sa-
nitarnym okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych spra-
wozdan z badan stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego
w Radoszkach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowigzku pro-
wadzenia regularnej wewnetrznej kontroli jakosci wody oraz systematycznego i terminowego
udostepniania wynikow tych badan.

Jednoczesnie Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, ze
zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z p6zn. zm.) wojt (burmistrz,
prezydent miasta) jest obowigzany do informowania mieszkancéw o jakosci wody przeznaczo-
nej do spozycia przez ludzi.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa.

Do wiadomosci:
_1. Wéjt Gminy Bartniczka
2. PSSE Sekcja N.HZ w/m



