RZUT PIETRA

INSTALACJA C.O.
SKALA 1:100
Przewody prowadzone pod stropem Przewody prowadzone przy posadzce
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Obiekt Tytuf rysunku Skala

Szkota Podstawowa w Nowych Swierczynach

Instalacja c.o. - rzut pietra
Budynek starej szkofy
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