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OZNACZENIA TECHNICZNE Istniejgca studzienka schtadzajgca. Zamontowaé pompe
zatapialng z ptywakiem typ THW32/8 Twister.
zasilanie \.a.wxm\mh\.\. c.0. Odprowadzenie wpig¢ do istn. kanaizacji sanitarnej
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a.. rzewody z rur polipropvienowych . . tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181
p Y Z Iur polpropyienowyt Cieplownicza 07/2011 e-mail: novuminz@vp.pl
a.. przewoady z rur stalowych czarnych _ _ y
Projektant Podpis Stadium
mgr inz. Piotr Witkowski KUP/0056/PO0S/09 Projekt budowl
specjalnosé: instalacje sanitarne bez ograniczen rojekt bugowiany
Obiekt Tytuf rysunku Skala

Szkota Podstawowa w Nowych Swierczynach

Schemat technologiczny kotfowni

Budynek starej szkofy
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